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CAIXA D'ÁGUA 
EXISTENTE SERÁ 
ALTERADA O 
POSICIONAMENTO 
ATUAL

CAIXA D'ÁGUA 
EXISTENTE PARA 
RETIRADA

FECHAMENTO EM 
PAINÉIS DE FERRO A 
SER DEMOLIDO

LEGENDA

ACABAMENTO A DEMOLIR

PISO A DEMOLIR

ALVENARIA A DEMOLIR

FOLHA:

ESCALA:

CONTEÚDO:

END. OBRA:

ASSUNTO:

AUTOR E RESPONSÁVEL PELO PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

A
R
Q
U
I
T
E
T
U
R
A

ENG. RODOLFO  G. PIMENTEL / CREA: ES-043597/D 
eng.rodolfogp@gmail.com / CEL: (28)99924-2375

FORMATO: DATA: REVISÃO: CÓDIGO DO ARQUIVO:

CNPJ: 31.724.289/0001-15

ASSINATURA

• Planta baixa 
• Cortes
• Fachada

CVI_ARQ_RVT

Projeto para reforma do 4º pavimento da Câmara Municipal de Iúna para 
construção de um auditório..

3º PAVIMENTO:1º PAVIMENTO:TERRENO:
ÁREAS:

805,20 m²23,04 m²
- m²

ÁREA TOTAL:

1266,59 m²

RGP ENGENHARIA E ARQUITETURA

A1

OBSERVAÇÕES:

• Planta de Cobertura
• Planta de Situação

2º PAVIMENTO:

122,91 m²
4º PAVIMENTO:

315,42 m²

Como indicado

ARQ 01/19

SET/2023 01

AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Nº 124, 1º ANDAR, CENTRO, IÚNA/ES, CEP 29390-000

CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

1 : 75

DEMOLIÇÃO - PLANTA BAIXA 4º PAVIMENTO
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LEGENDA

ACABAMENTO A DEMOLIR

PISO A DEMOLIR

ALVENARIA A DEMOLIR

FOLHA:

ESCALA:

CONTEÚDO:

END. OBRA:

ASSUNTO:

AUTOR E RESPONSÁVEL PELO PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

A
R
Q
U
I
T
E
T
U
R
A

ENG. RODOLFO  G. PIMENTEL / CREA: ES-043597/D 
eng.rodolfogp@gmail.com / CEL: (28)99924-2375

FORMATO: DATA: REVISÃO: CÓDIGO DO ARQUIVO:

CNPJ: 31.724.289/0001-15

ASSINATURA

• Planta baixa 
• Cortes
• Fachada

CVI_ARQ_RVT

Projeto para reforma do 4º pavimento da Câmara Municipal de Iúna para 
construção de um auditório..

3º PAVIMENTO:1º PAVIMENTO:TERRENO:
ÁREAS:

805,20 m²23,04 m²
- m²

ÁREA TOTAL:

1266,59 m²

RGP ENGENHARIA E ARQUITETURA

A1

OBSERVAÇÕES:

• Planta de Cobertura
• Planta de Situação

2º PAVIMENTO:

122,91 m²
4º PAVIMENTO:

315,42 m²

Como indicado

ARQ 02/19

SET/2023 01

AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Nº 124, 1º ANDAR, CENTRO, IÚNA/ES, CEP 29390-000

CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

1 : 75

DEMOLIÇÃO - PLANTA BAIXA COBERTURA
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GARAGEM

ARQ 13/19

CORTE

BB
ARQ 13/19

CORTE

BB

Escada de acesso ao 

auditório revestida com 

piso plurigoma

5,16

0,10

Fechamento em 
alvenaria do canteiro 
existente

PE1

GUARDO CORPO COM CORRIMÃOS DE 

ALTURA 0,92m E 0,70m (CONFORME NBR 

9050/2020, ITEM 6.9.3.2) EM TUBOS DE 

AÇO INOX, h = 1,1M E D = 2" E 1.1/2" 

(GUARDA CORPO) E 2" (CORRIMÃO)

Piso podotátil 

LEGENDA

ACABAMENTO A CONSTRUIR

PISO A CONSTRUIR

ALVENARIA A CONSTRUIR

FOLHA:

ESCALA:

CONTEÚDO:

END. OBRA:

ASSUNTO:

AUTOR E RESPONSÁVEL PELO PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

A
R
Q
U
I
T
E
T
U
R
A

ENG. RODOLFO  G. PIMENTEL / CREA: ES-043597/D 
eng.rodolfogp@gmail.com / CEL: (28)99924-2375

FORMATO: DATA: REVISÃO: CÓDIGO DO ARQUIVO:

CNPJ: 31.724.289/0001-15

ASSINATURA

• Planta baixa 
• Cortes
• Fachada

CVI_ARQ_RVT

Projeto para reforma do 4º pavimento da Câmara Municipal de Iúna para 
construção de um auditório..

3º PAVIMENTO:1º PAVIMENTO:TERRENO:
ÁREAS:

805,20 m²23,04 m²
- m²

ÁREA TOTAL:

1266,59 m²

RGP ENGENHARIA E ARQUITETURA

A1

OBSERVAÇÕES:

• Planta de Cobertura
• Planta de Situação

2º PAVIMENTO:

122,91 m²
4º PAVIMENTO:

315,42 m²

Como indicado

ARQ 03/19

SET/2023 01

AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Nº 124, 1º ANDAR, CENTRO, IÚNA/ES, CEP 29390-000

CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

1 : 75

CONSTRUAÇÃO - PLANTA BAIXA - 1º PAVIMENTO
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P2 P2
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J1JE2JE2

ARQ 13/19

CORTE

BB
ARQ 13/19

CORTE

BB

20 m²

ACESSO CÂMARA

Escada de acesso ao 

auditório revestida 

com piso plurigoma

GUARDO CORPO COM CORRIMÃOS DE 

ALTURA 0,92m E 0,70m (CONFORME NBR 

9050/2020, ITEM 6.9.3.2) EM TUBOS DE 

AÇO INOX, h = 1,1M E D = 2" E 1.1/2" 

(GUARDA CORPO) E 2" (CORRIMÃO)

Fechamento do 
canteiro existente

LAJE DE 
ACESSO PARA 
PAVIMENTO 

LEGENDA

ACABAMENTO A CONSTRUIR

PISO A CONSTRUIR

ALVENARIA A CONSTRUIR

FOLHA:

ESCALA:

CONTEÚDO:

END. OBRA:

ASSUNTO:

AUTOR E RESPONSÁVEL PELO PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

A
R
Q
U
I
T
E
T
U
R
A

ENG. RODOLFO  G. PIMENTEL / CREA: ES-043597/D 
eng.rodolfogp@gmail.com / CEL: (28)99924-2375

FORMATO: DATA: REVISÃO: CÓDIGO DO ARQUIVO:

CNPJ: 31.724.289/0001-15

ASSINATURA

• Planta baixa 
• Cortes
• Fachada

CVI_ARQ_RVT

Projeto para reforma do 4º pavimento da Câmara Municipal de Iúna para 
construção de um auditório..

3º PAVIMENTO:1º PAVIMENTO:TERRENO:
ÁREAS:

805,20 m²23,04 m²
- m²

ÁREA TOTAL:

1266,59 m²

RGP ENGENHARIA E ARQUITETURA

A1

OBSERVAÇÕES:

• Planta de Cobertura
• Planta de Situação

2º PAVIMENTO:

122,91 m²
4º PAVIMENTO:

315,42 m²

Como indicado

ARQ 04/19

SET/2023 01

AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Nº 124, 1º ANDAR, CENTRO, IÚNA/ES, CEP 29390-000

CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

1 : 75

CONSTRUÇÃO - PLANTA BAIXA - 2º PAVIMENTO
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ARQ 13/19

CORTE

BB

15,42 m²

BANHEIRO MASCULINO

2,88 m²

ARQUIVO

11,96 m²

COZINHA

7,98 m²

BANHEIRO FEMININO

31,26 m²

CIRCULAÇÃO

18,38 m²

ACESSOR PARLAMENTAR

26,99 m²

DEPÓSITO/CONTABILIDADE

9,52 m²

JURÍDICO

93,87 m²

PLENÁRIO

67,58 m²

PÚBLICO

42,28 m²

CIRCULAÇÃO

6,48 m²

CIRCULAÇÃO

3 m²

SONORIZAÇÃO

15,64 m²

SALA DE REUNIÕES

10,06 m²

SALA DE ESTAR
5,91 m²

BANHEIRO

13,88 m²

PRESIDÊNCIA

30,24 m²

ESCADA

15,84 m²

GABINETE 03

17,9 m²

GABINETE 05

15,11 m²

GABINETE 06

11,75 m²

GABINETE 04

4,03 m²

BANHEIRO

76,9 m²

ACESSO AO AUDITÓRIO

10,4 m²

GABINETE 02

15,66 m²

ARQUIVO 6,98 m²

GABINETE 01

17,9 m²

GABINETE 07

15,11 m²

GABINETE 08

15,11 m²

GABINETE 1017,9 m²

GABINETE 09

17,9 m²

GABINETE 11

15,11 m²

GABINETE 12

JE2

JE2

J1J1

J1 J1

J1J1

J1 J1

J2

J1
JE3

J1

J1

PE3

PE5

PE7PE7

Escada de acesso ao 

auditório revestida 

com piso plurigoma

GUARDO CORPO COM CORRIMÃOS DE 

ALTURA 0,92m E 0,70m (CONFORME NBR 

9050/2020, ITEM 6.9.3.2) EM TUBOS DE 

AÇO INOX, h = 1,1M E D = 2" E 1.1/2" 

(GUARDA CORPO) E 2" (CORRIMÃO)

0,
15

2,
30

0,
15

4,
65

0,
15

4,
65

0,
15

4,
65

0,
15

4,
65

0,
15

4,
40

0,
15

3,
30

0,
15

3,
30

0,
15

3,
10

0,
15

0,25 1,58 1,58 0,40 1,50 3,15

0,15

0,60 1,15 1,30 1,10

1,
60

0,
15

4,
40

0,
15

4,
65

0,
15

4,
65

0,
15

4,
65

0,
15

4,
65

0,
15

2,
30

0,
15

0,
25

3,
60

0,
15

2,
90

0,
15

3,
50

0,
15

5,
50

0,
25

2,
10

0,
10

2,
20

16
,4

5

16
,4

5
2,

20

0,25 5,05 0,15 2,80 0,15 1,30 0,15 9,10 0,25 2,15 0,25 3,25 0,25 3,15 0,25 1,35 0,15 5,20 0,15 2,25 0,15

15,70 0,10 10,77 0,10 1,83 1,35 7,90

12,900,261,220,261,223,221,250,231,250,211,250,171,250,271,250,371,250,231,250,261,250,251,250,321,253,630,25

1,130,252,000,253,250,2512,650,253,450,151,200,154,400,25

4,90 1,00 22,60 1,13

29,78

4,
95

2,
98

0,
00

2,
48

0,
63

1,
00

1,
34

3,
15

4,
20

0,
15

3,
70

0,
25

1,
80

1,
90

11
,2

0

21
,8

0
14

,7
0

36
,5

0

0,153,250,151,000,153,850,15

8,70

1,
14

0,
06

1,
10

23
,9

0
3,

45

2,670,151,000,153,60

0,151,142,524,740,15

ARQ 13/19

CORTE
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ARQ 13/19

CORTE
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CHAPIM EM GRANITO OU 

MÁRMORE BRANCO E=15cm

LEGENDA

ACABAMENTO A CONSTRUIR

PISO A CONSTRUIR

ALVENARIA A CONSTRUIR

FOLHA:

ESCALA:

CONTEÚDO:

END. OBRA:

ASSUNTO:

AUTOR E RESPONSÁVEL PELO PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

A
R
Q
U
I
T
E
T
U
R
A

ENG. RODOLFO  G. PIMENTEL / CREA: ES-043597/D 
eng.rodolfogp@gmail.com / CEL: (28)99924-2375

FORMATO: DATA: REVISÃO: CÓDIGO DO ARQUIVO:

CNPJ: 31.724.289/0001-15

ASSINATURA

• Planta baixa 
• Cortes
• Fachada

CVI_ARQ_RVT

Projeto para reforma do 4º pavimento da Câmara Municipal de Iúna para 
construção de um auditório..

3º PAVIMENTO:1º PAVIMENTO:TERRENO:
ÁREAS:

805,20 m²23,04 m²
- m²

ÁREA TOTAL:

1266,59 m²

RGP ENGENHARIA E ARQUITETURA

A1

OBSERVAÇÕES:

• Planta de Cobertura
• Planta de Situação

2º PAVIMENTO:

122,91 m²
4º PAVIMENTO:

315,42 m²

Como indicado

ARQ 05/19

SET/2023 01

AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Nº 124, 1º ANDAR, CENTRO, IÚNA/ES, CEP 29390-000

CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

1 : 75

CONSTRUÇÃO - PLANTA BAIXA - 3º PAVIMENTO
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Fechamento em placa 
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alvenaria existente

Fechamento em placa 
cimentícia

Fechamento em 
placa cimentícia 
acima da alvenaria 
existente

Escada em concreto 

armado de acesso 

ao auditório

GUARDO CORPO COM CORRIMÃOS DE 

ALTURA 0,92m E 0,70m (CONFORME NBR 

9050/2020, ITEM 6.9.3.2) EM TUBOS DE 

AÇO INOX, h = 1,1M E D = 2" E 1.1/2" 

(GUARDA CORPO) E 2" (CORRIMÃO)

CORRIMÃOS DE 
ALTURA 0,92m E 
0,70m (CONFORME 
NBR 9050/2020, 
ITEM 6.9.3.2) EM 
TUBOS DE AÇO 
INOX, h = 1,1M E D 
= 2" E 1.1/2" E 2" 
(CORRIMÃO)

ARQ 13/19

CORTE

AA

ARQ 13/19

CORTE

AA

CARPETE EM MANTA

PISO PODOTÁTIL

J5

J1

P1

LEGENDA

ACABAMENTO A CONSTRUIR

PISO A CONSTRUIR

ALVENARIA A CONSTRUIR

FOLHA:

ESCALA:

CONTEÚDO:

END. OBRA:

ASSUNTO:

AUTOR E RESPONSÁVEL PELO PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

A
R
Q
U
I
T
E
T
U
R
A

ENG. RODOLFO  G. PIMENTEL / CREA: ES-043597/D 
eng.rodolfogp@gmail.com / CEL: (28)99924-2375

FORMATO: DATA: REVISÃO: CÓDIGO DO ARQUIVO:

CNPJ: 31.724.289/0001-15

ASSINATURA

• Planta baixa 
• Cortes
• Fachada

CVI_ARQ_RVT

Projeto para reforma do 4º pavimento da Câmara Municipal de Iúna para 
construção de um auditório..

3º PAVIMENTO:1º PAVIMENTO:TERRENO:
ÁREAS:

805,20 m²23,04 m²
- m²

ÁREA TOTAL:

1266,59 m²

RGP ENGENHARIA E ARQUITETURA

A1

OBSERVAÇÕES:

• Planta de Cobertura
• Planta de Situação

2º PAVIMENTO:

122,91 m²
4º PAVIMENTO:

315,42 m²

Como indicado

ARQ 06/19

SET/2023 01

AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Nº 124, 1º ANDAR, CENTRO, IÚNA/ES, CEP 29390-000

CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

1 : 75

CONSTRUÇÃO - PLANTA BAIXA - 4º PAVIMENTO
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CALHA EM CHAPA 
METÁLICA 15X15CM

ESPAÇO 
RESERVADO AO 
ELEVADOR

CAIXA D'ÁGUA 1000L 
EXISTENTE
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CALHA EM CHAPA 
METÁLICA 15X15CM
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LEGENDA

ACABAMENTO A CONSTRUIR

PISO A CONSTRUIR

ALVENARIA A CONSTRUIR

FOLHA:

ESCALA:

CONTEÚDO:

END. OBRA:

ASSUNTO:

AUTOR E RESPONSÁVEL PELO PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

A
R
Q
U
I
T
E
T
U
R
A

ENG. RODOLFO  G. PIMENTEL / CREA: ES-043597/D 
eng.rodolfogp@gmail.com / CEL: (28)99924-2375

FORMATO: DATA: REVISÃO: CÓDIGO DO ARQUIVO:

CNPJ: 31.724.289/0001-15

ASSINATURA

• Planta baixa 
• Cortes
• Fachada

CVI_ARQ_RVT

Projeto para reforma do 4º pavimento da Câmara Municipal de Iúna para 
construção de um auditório..

3º PAVIMENTO:1º PAVIMENTO:TERRENO:
ÁREAS:

805,20 m²23,04 m²
- m²

ÁREA TOTAL:

1266,59 m²

RGP ENGENHARIA E ARQUITETURA

A1

OBSERVAÇÕES:

• Planta de Cobertura
• Planta de Situação

2º PAVIMENTO:

122,91 m²
4º PAVIMENTO:

315,42 m²

Como indicado

ARQ 07/19

SET/2023 01

AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Nº 124, 1º ANDAR, CENTRO, IÚNA/ES, CEP 29390-000

CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

1 : 75

09 CONSTRUÇÃO PLANTA BAIXA  - COBERTURA
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CANTERIO 01
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CANTEIRO 02

8,03 m²

CANTEIRO 04

2,41 m²

CANTEIRO 05

20 m²

HALL CÂMARA
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CANTEIRO 03
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2,19

5,
30

4,
41

16
,0

0
0,

45
2,

84
1,

63
0,

10

668,03 m²

GARAGEM

Escada de acesso ao 

auditório revestida com 

piso plurigoma

5,16

0,10

Fechamento em 
alvenaria do canteiro 
existente

PE1

GUARDO CORPO COM CORRIMÃOS DE 

ALTURA 0,92m E 0,70m (CONFORME NBR 

9050/2020, ITEM 6.9.3.2) EM TUBOS DE 

AÇO INOX, h = 1,1M E D = 2" E 1.1/2" 

(GUARDA CORPO) E 2" (CORRIMÃO)

Piso podotátil

FOLHA:

ESCALA:

CONTEÚDO:

END. OBRA:

ASSUNTO:

AUTOR E RESPONSÁVEL PELO PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

A
R
Q
U
I
T
E
T
U
R
A

ENG. RODOLFO  G. PIMENTEL / CREA: ES-043597/D 
eng.rodolfogp@gmail.com / CEL: (28)99924-2375

FORMATO: DATA: REVISÃO: CÓDIGO DO ARQUIVO:

CNPJ: 31.724.289/0001-15

ASSINATURA

• Planta baixa 
• Cortes
• Fachada

CVI_ARQ_RVT

Projeto para reforma do 4º pavimento da Câmara Municipal de Iúna para 
construção de um auditório..

3º PAVIMENTO:1º PAVIMENTO:TERRENO:
ÁREAS:

805,20 m²23,04 m²
- m²

ÁREA TOTAL:

1266,59 m²

RGP ENGENHARIA E ARQUITETURA

A1

OBSERVAÇÕES:

• Planta de Cobertura
• Planta de Situação

2º PAVIMENTO:

122,91 m²
4º PAVIMENTO:

315,42 m²

1 : 75

ARQ 08/19

SET/2023 01

AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Nº 124, 1º ANDAR, CENTRO, IÚNA/ES, CEP 29390-000

CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

1 : 75

PLANTA BAIXA FINAL - 1º PAVIMENTO
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33
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3,
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14,86 m²

ARQUIVO 01

17,83 m²

ARQUIVO 02

8,48 m²

HALL

3,93 m²

BANHEIRO MASC.

4,11 m²

BANHEIRO FEM.

34,3 m²

RECEPÇÃO

16,35 m²

CONTABILIDADE

7,31 m²

TESOURARIA

PE2

P2PE9

PE9

PE9

P2 P2

P2

J1JE2JE2

20 m²

ACESSO CÂMARA

Escada de acesso 

ao auditório 

revestida com piso 

plurigoma

GUARDO CORPO COM CORRIMÃOS DE 

ALTURA 0,92m E 0,70m (CONFORME NBR 

9050/2020, ITEM 6.9.3.2) EM TUBOS DE 

AÇO INOX, h = 1,1M E D = 2" E 1.1/2" 

(GUARDA CORPO) E 2" (CORRIMÃO)

Fechamento do 
canteiro existente

LAJE DE 
ACESSO PARA 
PAVIMENTO 

FOLHA:

ESCALA:

CONTEÚDO:

END. OBRA:

ASSUNTO:

AUTOR E RESPONSÁVEL PELO PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

A
R
Q
U
I
T
E
T
U
R
A

ENG. RODOLFO  G. PIMENTEL / CREA: ES-043597/D 
eng.rodolfogp@gmail.com / CEL: (28)99924-2375

FORMATO: DATA: REVISÃO: CÓDIGO DO ARQUIVO:

CNPJ: 31.724.289/0001-15

ASSINATURA

• Planta baixa 
• Cortes
• Fachada

CVI_ARQ_RVT

Projeto para reforma do 4º pavimento da Câmara Municipal de Iúna para 
construção de um auditório..

3º PAVIMENTO:1º PAVIMENTO:TERRENO:
ÁREAS:

805,20 m²23,04 m²
- m²

ÁREA TOTAL:

1266,59 m²

RGP ENGENHARIA E ARQUITETURA

A1

OBSERVAÇÕES:

• Planta de Cobertura
• Planta de Situação

2º PAVIMENTO:

122,91 m²
4º PAVIMENTO:

315,42 m²

1 : 75

ARQ 09/19

SET/2023 01

AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Nº 124, 1º ANDAR, CENTRO, IÚNA/ES, CEP 29390-000

CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

1 : 75

PLANTA BAIXA FINAL - 2º PAVIMENTO
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AUTOR E RESPONSÁVEL PELO PROJETO:

PROPRIETÁRIO:
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ENG. RODOLFO  G. PIMENTEL / CREA: ES-043597/D 
eng.rodolfogp@gmail.com / CEL: (28)99924-2375

FORMATO: DATA: REVISÃO: CÓDIGO DO ARQUIVO:

CNPJ: 31.724.289/0001-15

ASSINATURA

• Planta baixa 
• Cortes
• Fachada

CVI_ARQ_RVT

Projeto para reforma do 4º pavimento da Câmara Municipal de Iúna para 
construção de um auditório..

3º PAVIMENTO:1º PAVIMENTO:TERRENO:
ÁREAS:

805,20 m²23,04 m²
- m²

ÁREA TOTAL:

1266,59 m²

RGP ENGENHARIA E ARQUITETURA

A1

OBSERVAÇÕES:

• Planta de Cobertura
• Planta de Situação

2º PAVIMENTO:

122,91 m²
4º PAVIMENTO:

315,42 m²

1 : 75

ARQ 10/19

SET/2023 01

AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Nº 124, 1º ANDAR, CENTRO, IÚNA/ES, CEP 29390-000

CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

1 : 75

PLANTA BAIXA FINAL - 3º PAVIMENTO
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GUARDO CORPO COM CORRIMÃOS DE 

ALTURA 0,92m E 0,70m (CONFORME NBR 

9050/2020, ITEM 6.9.3.2) EM TUBOS DE 

AÇO INOX, h = 1,1M E D = 2" E 1.1/2" 

(GUARDA CORPO) E 2" (CORRIMÃO)
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PROPRIETÁRIO:
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T
E
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U
R
A

ENG. RODOLFO  G. PIMENTEL / CREA: ES-043597/D 
eng.rodolfogp@gmail.com / CEL: (28)99924-2375

FORMATO: DATA: REVISÃO: CÓDIGO DO ARQUIVO:

CNPJ: 31.724.289/0001-15

ASSINATURA

• Planta baixa 
• Cortes
• Fachada

CVI_ARQ_RVT

Projeto para reforma do 4º pavimento da Câmara Municipal de Iúna para 
construção de um auditório..

3º PAVIMENTO:1º PAVIMENTO:TERRENO:
ÁREAS:

805,20 m²23,04 m²
- m²

ÁREA TOTAL:

1266,59 m²

RGP ENGENHARIA E ARQUITETURA

A1

OBSERVAÇÕES:

• Planta de Cobertura
• Planta de Situação

2º PAVIMENTO:

122,91 m²
4º PAVIMENTO:

315,42 m²

1 : 75

ARQ 11/19

SET/2023 01

AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Nº 124, 1º ANDAR, CENTRO, IÚNA/ES, CEP 29390-000

CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

1 : 75

PLANTA BAIXA FINAL - 4º PAVIMENTO
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END. OBRA:

ASSUNTO:

AUTOR E RESPONSÁVEL PELO PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

A
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I
T
E
T
U
R
A

ENG. RODOLFO  G. PIMENTEL / CREA: ES-043597/D 
eng.rodolfogp@gmail.com / CEL: (28)99924-2375

FORMATO: DATA: REVISÃO: CÓDIGO DO ARQUIVO:

CNPJ: 31.724.289/0001-15

ASSINATURA

• Planta baixa 
• Cortes
• Fachada

CVI_ARQ_RVT

Projeto para reforma do 4º pavimento da Câmara Municipal de Iúna para 
construção de um auditório..

3º PAVIMENTO:1º PAVIMENTO:TERRENO:
ÁREAS:

805,20 m²23,04 m²
- m²

ÁREA TOTAL:

1266,59 m²

RGP ENGENHARIA E ARQUITETURA

A1

OBSERVAÇÕES:

• Planta de Cobertura
• Planta de Situação

2º PAVIMENTO:

122,91 m²
4º PAVIMENTO:

315,42 m²

1 : 75

ARQ 12/19

SET/2023 01

AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Nº 124, 1º ANDAR, CENTRO, IÚNA/ES, CEP 29390-000

CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

1 : 75

09 PLANTA BAIXA FINAL  - COBERTURA
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PLATIBANDA EM PLACA CIMENTÍCIA
GUARDO CORPO COM CORRIMÃOS DE
ALTURA 0,92m E 0,70m (CONFORME NBR
9050/2020, ITEM 6.9.3.2) EM TUBOS DE AÇO
INOX, h = 1,1M E D = 2" E 1.1/2" (GUARDA
CORPO) E 2" (CORRIMÃO)

FORRO EM GESSO ACARTONADO 48mm,
EMASSADO E PINTADO COM TINTA
ACRÍLICA NA COR BRANCO NEVE.

PAREDE EM PLACA CIMENTÍCIA E=10MM
PARA FECHAMENTO

Edificação Existente abaixo
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B4

B1 B1
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GUARDO CORPO COM CORRIMÃOS DE
ALTURA 0,92m E 0,70m (CONFORME NBR
9050/2020, ITEM 6.9.3.2) EM TUBOS DE AÇO
INOX, h = 1,1M E D = 2" E 1.1/2" (GUARDA
CORPO) E 2" (CORRIMÃO)

PINTURA INTERNA EM PLACA CIMENTÍCIA
COM TINTA ACRÍLICA COR NEVE, MARCAS
DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL,
METALATEX, INCLUSIVE SELADOR
ACRÍLICO, A TRÊS DEMÃOS, SOBRE
PAREDE CHAPISCADA, REBOCADA E
EMASSADA COM DUAS DEMÃOS DE
MASSA ACRÍLICA, MARCAS DE
REFERÊNCIA SUVINIL.

PINTURA INTERNA EM PLACA CIMENTÍCIA
COM TINTA ACRÍLICA COR NEVE, MARCAS
DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL,
METALATEX, INCLUSIVE SELADOR
ACRÍLICO, A TRÊS DEMÃOS, SOBRE
PAREDE CHAPISCADA, REBOCADA E
EMASSADA COM DUAS DEMÃOS DE
MASSA ACRÍLICA, MARCAS DE
REFERÊNCIA SUVINIL.

PINTURA INTERNA EM ALVENARIA COM
TINTA ACRÍLICA COR NEVE, MARCAS DE
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PAREDE CHAPISCADA, REBOCADA E
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MASSA ACRÍLICA, MARCAS DE
REFERÊNCIA SUVIN
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CARPETE EM MANTA

PAREDE EM PLACA CIMENTÍCIA E=10MM
PARA FECHAMENTO

7,
81

1,
06

1,
71

4,
00

3,
81

1,
10

1,
60

0,
05

7,
81

0,
40

0,
70

1,
60

0,
05

0,
87

7,
81

1,
10

1,
65

0,
87

7,
81

2,
75

0,
87

9,11 9,11

9,52

160,1 m²

AUDITÓRIO

668,03 m²

GARAGEM

1,30

1,
24

4,
00

C1

Edificação Existente

P6

PE2

PE1

JE1JE1JE1JE1 JE1 JE1 JE1 JE1 JE1 JE1

JE4 JE4

J1JE2 JE2

J1JE2JE2

J2 J2 J2

J6

CHAPIM EM GRANITO OU MÁRMORE
BRANCO E=15cm

PINTURA INTERNA EM PLACA CIMENTÍCIA
COM TINTA ACRÍLICA COR NEVE, MARCAS
DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL,
METALATEX, INCLUSIVE SELADOR
ACRÍLICO, A TRÊS DEMÃOS, SOBRE
PAREDE CHAPISCADA, REBOCADA E
EMASSADA COM DUAS DEMÃOS DE
MASSA ACRÍLICA, MARCAS DE
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AUTOR E RESPONSÁVEL PELO PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

A
R
Q
U
I
T
E
T
U
R
A

ENG. RODOLFO  G. PIMENTEL / CREA: ES-043597/D 
eng.rodolfogp@gmail.com / CEL: (28)99924-2375

FORMATO: DATA: REVISÃO: CÓDIGO DO ARQUIVO:

CNPJ: 31.724.289/0001-15

ASSINATURA

• Planta baixa 
• Cortes
• Fachada

CVI_ARQ_RVT

Projeto para reforma do 4º pavimento da Câmara Municipal de Iúna para 
construção de um auditório..

3º PAVIMENTO:1º PAVIMENTO:TERRENO:
ÁREAS:

805,20 m²23,04 m²
- m²

ÁREA TOTAL:

1266,59 m²

RGP ENGENHARIA E ARQUITETURA

A1

OBSERVAÇÕES:

• Planta de Cobertura
• Planta de Situação

2º PAVIMENTO:

122,91 m²
4º PAVIMENTO:

315,42 m²

Como indicado

ARQ 13/19

SET/2023 01

AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Nº 124, 1º ANDAR, CENTRO, IÚNA/ES, CEP 29390-000

CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

1 : 50

CORTE AA
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CORTE BB

1 : 75

FACHADA PRINCIPAL



ARQ
14/19

1

2

3

4

P2

BGCITP

J6

6,07 m²
COPA

A2

B2C1

9,27

1,100,600,60

1,101,20

2,30

0,
28

0,
28

1,
97

0,
56

1,
97

2,
54

2,30

2,
54

TP

BG

B2

C1

P2

A2

CI

2,
17

0,
37

0,
05

2,
59

0,
05

1,
64

0,
90

0,
05

0,
37

1,
20

0,
97

2,
59

C1

B2

A2

0,
05

0,
60

1,
20

0,
74

0,
05

0,
60

1,
94

2,
59

0,
05

2,
542,
59

0,
05

0,
60

1,
04

0,
90

0,
05

1,
57

0,
97

2,
59

J6

B2

C1

A2

0,
05

0,
60

1,
20

0,
74

0,
05

0,
60

1,
94

2,
59

BG

C1

B2

A2

J6

BG

CI

TP

0,
05

1,
64

0,
90

0,
05

1,
57

0,
97

2,
59

0,
05

0,
60

1,
20

0,
74

0,
05

0,
60

1,
94

0,
05

1,
64

0,
90

ARQ
14/19

5

6

7

8

4,9 m²
BANº PCD

A2

B2C1

9,27

P4

B40

LS

TP

B40

SL PT FR

B80

J4

DH

BA

PHB80B80CB

ø 1,50

PROJEÇÃO DA CADEIRA DE RODAS

PROJEÇÃO 
DA CADEIRA 
DE RODAS

PROJEÇÃO 
DA ROTAÇÃO 
DA CADEIRA 
DE RODAS

0,
23

0,
30

0,
32

1,
21

2,
06

1,810,300,25

2,36

0,
14

0,
26

0,
45

0,
09

0,
84

0,
28

1,
66

0,
40

0,71 0,46 0,20 0,30 0,15 0,48

0,630,501,17

2,30

2,
06

ES

PT

B40

TP

LS

B40
CB

B2

P4

C1

A2

0,
80

0,
10

0,
10

1,
14

0,
40

0,
05

0,
05

1,
24

0,
40

0,
90

0,
80

0,
10

0,
90

0,
34

0,
40

0,
05

2,
59

2,
54

0,
05

0,
05

0,
40

1,
14

1,
00

2,
10

0,
45

0,
05

2,
59

ES

0,
80

0,
31

1,
43

0,
05

FR

PT

SL

TP

B40

LS

1,
19

1,
35

0,
05

0,
05

1,
44

1,
10

C1

B2

A2

0,
05

1,
77

0,
77

0,
05

1,
36

1,
18

2,
59

2,
59

ES

B2

J4

C1

A2

FR

BA

DH

B80

B80

B80

PH

0,
05

1,
69

0,
10

0,
75

0,
50

0,
50

1,
54

0,
05

2,
59

0,
05

0,
60

1,
20

0,
74

0,
05

0,
60

0,
76

1,
18

2,
59

0,
05

0,
60

0,
94

0,
15

0,
85

PH

B80

DH

BA

CB

B80

B80

C1

B2

A2

0,
50

0,
25

0,
10

0,
15

1,
54

0,
05

0,
05

1,
69

0,
10

0,
750,

85
0,

15
1,

54
0,

05

1,
59

1,
00

0,
05

1,
54

1,
00

0,
05

0,
89

0,
80

0,
85

2,
59

FOLHA:

ESCALA:

CONTEÚDO:

END. OBRA:

ASSUNTO:

AUTOR E RESPONSÁVEL PELO PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

A
R
Q
U
I
T
E
T
U
R
A

ENG. RODOLFO  G. PIMENTEL / CREA: ES-043597/D 
eng.rodolfogp@gmail.com / CEL: (28)99924-2375

FORMATO: DATA: REVISÃO: CÓDIGO DO ARQUIVO:

CNPJ: 31.724.289/0001-15

ASSINATURA

• Planta baixa 
• Cortes
• Fachada

CVI_ARQ_RVT

Projeto para reforma do 4º pavimento da Câmara Municipal de Iúna para 
construção de um auditório..

3º PAVIMENTO:1º PAVIMENTO:TERRENO:
ÁREAS:

805,20 m²23,04 m²
- m²

ÁREA TOTAL:

1266,59 m²

RGP ENGENHARIA E ARQUITETURA

A1

OBSERVAÇÕES:

• Planta de Cobertura
• Planta de Situação

2º PAVIMENTO:

122,91 m²
4º PAVIMENTO:

315,42 m²

1 : 20

ARQ 14/19

SET/2023 01

AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Nº 124, 1º ANDAR, CENTRO, IÚNA/ES, CEP 29390-000

CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

1 : 20

CONSTRUÇÃO - PLANTA BAIXA - 4º PAVIMENTO

1 : 20

1

1 : 20

2

1 : 20

3

1 : 20

4

1 : 20

CONSTRUÇÃO - PLANTA BAIXA - 4º PAVIMENTO

1 : 20

5

1 : 20

6

1 : 20

7

1 : 20

8
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FOLHA:

ESCALA:

CONTEÚDO:

END. OBRA:

ASSUNTO:

AUTOR E RESPONSÁVEL PELO PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

A
R
Q
U
I
T
E
T
U
R
A

ENG. RODOLFO  G. PIMENTEL / CREA: ES-043597/D 
eng.rodolfogp@gmail.com / CEL: (28)99924-2375

FORMATO: DATA: REVISÃO: CÓDIGO DO ARQUIVO:

CNPJ: 31.724.289/0001-15

ASSINATURA

• Planta baixa 
• Cortes
• Fachada

CVI_ARQ_RVT

Projeto para reforma do 4º pavimento da Câmara Municipal de Iúna para 
construção de um auditório..

3º PAVIMENTO:1º PAVIMENTO:TERRENO:
ÁREAS:

805,20 m²23,04 m²
- m²

ÁREA TOTAL:

1266,59 m²

RGP ENGENHARIA E ARQUITETURA

A1

OBSERVAÇÕES:

• Planta de Cobertura
• Planta de Situação

2º PAVIMENTO:

122,91 m²
4º PAVIMENTO:

315,42 m²

1 : 20

ARQ 15/19

SET/2023 01

AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Nº 124, 1º ANDAR, CENTRO, IÚNA/ES, CEP 29390-000

CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

1 : 20

CONSTRUÇÃO - PLANTA BAIXA - 4º PAVIMENTO

1 : 20

9

1 : 20

10

1 : 20

11

1 : 20

12
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FOLHA:

ESCALA:

CONTEÚDO:

END. OBRA:

ASSUNTO:

AUTOR E RESPONSÁVEL PELO PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

A
R
Q
U
I
T
E
T
U
R
A

ENG. RODOLFO  G. PIMENTEL / CREA: ES-043597/D 
eng.rodolfogp@gmail.com / CEL: (28)99924-2375

FORMATO: DATA: REVISÃO: CÓDIGO DO ARQUIVO:

CNPJ: 31.724.289/0001-15

ASSINATURA

• Planta baixa 
• Cortes
• Fachada

CVI_ARQ_RVT

Projeto para reforma do 4º pavimento da Câmara Municipal de Iúna para 
construção de um auditório..

3º PAVIMENTO:1º PAVIMENTO:TERRENO:
ÁREAS:

805,20 m²23,04 m²
- m²

ÁREA TOTAL:

1266,59 m²

RGP ENGENHARIA E ARQUITETURA

A1

OBSERVAÇÕES:

• Planta de Cobertura
• Planta de Situação

2º PAVIMENTO:

122,91 m²
4º PAVIMENTO:

315,42 m²

1 : 20

ARQ 16/19

SET/2023 01

AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Nº 124, 1º ANDAR, CENTRO, IÚNA/ES, CEP 29390-000

CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

1 : 20

CONSTRUÇÃO - PLANTA BAIXA - 4º PAVIMENTO

1 : 20
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1 : 20

14

1 : 20

15

1 : 20

16
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FOLHA:

ESCALA:

CONTEÚDO:

END. OBRA:

ASSUNTO:

AUTOR E RESPONSÁVEL PELO PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

A
R
Q
U
I
T
E
T
U
R
A

ENG. RODOLFO  G. PIMENTEL / CREA: ES-043597/D 
eng.rodolfogp@gmail.com / CEL: (28)99924-2375

FORMATO: DATA: REVISÃO: CÓDIGO DO ARQUIVO:

CNPJ: 31.724.289/0001-15

ASSINATURA

• Planta baixa 
• Cortes
• Fachada

CVI_ARQ_RVT

Projeto para reforma do 4º pavimento da Câmara Municipal de Iúna para 
construção de um auditório..

3º PAVIMENTO:1º PAVIMENTO:TERRENO:
ÁREAS:

805,20 m²23,04 m²
- m²

ÁREA TOTAL:

1266,59 m²

RGP ENGENHARIA E ARQUITETURA

A1

OBSERVAÇÕES:

• Planta de Cobertura
• Planta de Situação

2º PAVIMENTO:

122,91 m²
4º PAVIMENTO:

315,42 m²

Como indicado

ARQ 17/19

SET/2023 01

AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Nº 124, 1º ANDAR, CENTRO, IÚNA/ES, CEP 29390-000

CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

1 : 20

01 - DETALHAMENTO ESQUADRIAS - JANELA

1 : 20

02 - DETALHAMENTO ESQUADRIAS - JANELAS DE CORRER

1 : 20

03- DETALHAMENTO - JANELA PINGADEIRA

1 : 20

04 - DETALHAMENTO DAS DIVISÓRIAS

1 : 10

06 - DETALHAMENTO DE RODAPÉ

1 : 10

07 - DETALHAMENTO DE CHAPIM

1 : 20

08 - DETALHAMENTO DE GUARDA CORPO E CORRIMÃO

1 : 20

09 - DETALHAMENTO DE GUARDA CORPO SEM CORRIMÃO

1 : 20

10 - DETALHAMENTO DE CORRIMÃO

1 : 20

11 - DETALHAMENTO DE PLATIBANDA

1 : 20

13 - DETALHAMENTO DE BEBEDOURO
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DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE FIXADORES: 150 CM.

ESPELHO CRISTAL PRATA COM MOLDURA 
DE ALUMÍNIO EM PERFIL "L" (3/4"), FIXADA 
COM PARAFUSOS CROMADOS E BUCHAS.

VISTA FRONTAL - ESPELHO DEMAIS BANHEIROS

Escala 1:20
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FECHADURA TARJETA LIVRE-OCUPADO DE 
ZAMAC, MARCA IMAB, LINHA MÁRMORE, REF. 
TG-0819, OU EQUIVALENTE FIXAÇÃO EM 
DIVISÓRIA DE GRANITO COM BUCHA DE NYLON 
E PARAFUSOS.
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21
5

FECHADURA EXTERNA 
EM INOX LIXADO, 
MAÇANETA TIPO 
ALAVANCA, REF.: CJ 
513 IN, LA FONTE OU 
OUTRA MARCA DE 
IGUAL OU SUPERIOR 
DESEMPENHO

FECHADURA EXTERNA DE 
LATÃO CROMADO, MAÇANETA 
TIPO ALAVANCA, REF. LA 
FONTE OU EQUIVALENTE.

FECHADURA EXTERNA 
EM LATÃO CROMADO 
E ACETINADO, 
MAÇANETA TIPO 
ALAVANCA, REF.: CJ 
602 LATÃO, LA FONTE 
OU OUTRA MARCA DE 
IGUAL OU SUPERIOR 
DESEMPENHO

FOLHA EM MADEIRA DE LEI 
TIPO ANGELIM PEDRA OU 
EQUIV. C/ENCHIMENTO EM 
MADEORA 1A.QUALIDADE 
ESP.: 30mm C/APLICAÇÃO 
DE VERNIZ 20% (SEMI 
FOSCO)

ALIZAR 7X2,5cm EM 
ANGELIM PEDRA OU 
EQUIV. COM 
APLICAÇÃO  DE 
VERNIZ 20% (SEMI 
FOSCO).

FOLHA EM MADEIRA DE LEI 
TIPO ANGELIM PEDRA OU 
EQUIV. C/ENCHIMENTO EM 
MADEORA 1A.QUALIDADE 
ESP.: 30mm C/APLICAÇÃO 
DE VERNIZ 20% (SEMI 
FOSCO)

ALIZAR 7X2,5cm EM 
ANGELIM PEDRA OU 
EQUIV. COM 
APLICAÇÃO  DE 
VERNIZ 20% (SEMI 
FOSCO).

FOLHA EM MADEIRA DE LEI 
TIPO ANGELIM PEDRA OU 
EQUIV. C/ENCHIMENTO EM 
MADEORA 1A.QUALIDADE 
ESP.: 30mm C/APLICAÇÃO 
DE VERNIZ 20% (SEMI 
FOSCO)

ALIZAR 7X2,5cm EM 
ANGELIM PEDRA OU 
EQUIV. COM 
APLICAÇÃO  DE 
VERNIZ 20% (SEMI 
FOSCO).

PORTA TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO COR NATURAL, REF.: ALCOA 
OU EQUIVALENTE EM OUTRA MARCA DE 
IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO

CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL 
PARA PROTEÇÃO NA FACE 
INTERNA E EXTERNA  AO 
AMBIENTE

40

BARRA DE APOIO EM AÇO 
INOXIDÁVEL - 40cm REF. 
DOCOL COD.00446616 OU 
EQUIVALENTE DE IGUAL 
OU SUPERIOR 
DESEMPENHO.
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PORTA TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO COR NATURAL, REF.: ALCOA 
OU EQUIVALENTE EM OUTRA MARCA DE 
IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO
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PLANTA BAIXA - PORTA VENEZIANA
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VISTA - PORTA VENEZIANA
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PLANTA BAIXA - PORTA MADEIRA 80
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VISTA - PORTA MADEIRA 80

ESCALA 1:10

PLANTA BAIXA - PORTA MADEIRA 90

ESCALA 1:10

VISTA - PORTA MADEIRA 90
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PLANTA BAIXA - PORTA MADEIRA 90 COM CHAPA METÁLICA

ESCALA 1:10

VISTA - PORTA MADEIRA 90 COM CHAPA METÁLICA

ESCALA 1:20
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FOLHA EM MADEIRA DE LEI 
TIPO ANGELIM PEDRA OU 
EQUIV. C/ENCHIMENTO EM 
MADEORA 1A.QUALIDADE 
ESP.: 30mm C/APLICAÇÃO 
DE VERNIZ 20% (SEMI 
FOSCO)

ALIZAR 7X2,5cm EM 
ANGELIM PEDRA OU 
EQUIV. COM 
APLICAÇÃO  DE 
VERNIZ 20% (SEMI 
FOSCO).

FECHADURA EXTERNA DE 
LATÃO CROMADO, REF. LA 
FONTE OU EQUIVALENTE.
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ELIMINAR AS 
ARESTAS "VIVAS" 
R=2CM.
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VARIÁVEL FIXAÇÃO DE GRANITO EM 
ALVENARIA POR ENGASTE

FIXAÇÃO DE GRANITO 
EM ALVENARIA COM 
CANTONEIRA METÁLICA

VISTA SUPERIOR - BANCADA SECA

Escala 1:20

CORTE - BANCADA SECA

Escala 1:20

0,
02

0,
02

0,
04 0,
06

0,02

0,
04

0,
04

0,
08

VARIÁVEL

0,02 VARIÁVEL 0,02

VARIÁVEL

0,
02

V
A

R
IÁ

V
E

L
0,

02

V
A

R
IÁ

V
E

L

ELIMINAR AS 
ARESTAS "VIVAS" 
R=2CM.

FIXAÇÃO DE GRANITO EM 
ALVENARIA POR ENGASTE

FIXAÇÃO DE GRANITO EM 
ALVENARIA COM 
CANTONEIRA METÁLICA.

VISTA SUPERIOR - BANCADA 

Escala 1:20
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ELIMINAR ARESTAS "VIVAS" 
R=2CM

RODABANCA EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA E=2CM

TAMPO EM GRANITO CINZA ANDORINHAS E=2CM.
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RODABANCA EM GRANITO CINZA 
ANDORINHAS E=2CM.

TAMPO EM GRANITO CINZA 
AQNDORINHAS E=2CM.

DETALHAMENTO BORDA SECA
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GRANITO CINZA ANDORINHACANTONEIRA PARA FIXAÇÃO 
DE GRANITO EM LATÃO 
CROMADO REF.: IMAB.

PEÇA DE FIXAÇÃO

DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA

PARAFUSO
DOBRADIÇA

PORTA EM ALUMÍNIO

FOLHA:

ESCALA:

CONTEÚDO:

END. OBRA:

ASSUNTO:

AUTOR E RESPONSÁVEL PELO PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

A
R
Q
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I
T
E
T
U
R
A

ENG. RODOLFO  G. PIMENTEL / CREA: ES-043597/D 
eng.rodolfogp@gmail.com / CEL: (28)99924-2375

FORMATO: DATA: REVISÃO: CÓDIGO DO ARQUIVO:

CNPJ: 31.724.289/0001-15

ASSINATURA

• Planta baixa 
• Cortes
• Fachada

CVI_ARQ_RVT

Projeto para reforma do 4º pavimento da Câmara Municipal de Iúna para 
construção de um auditório..

3º PAVIMENTO:1º PAVIMENTO:TERRENO:
ÁREAS:

805,20 m²23,04 m²
- m²

ÁREA TOTAL:

1266,59 m²

RGP ENGENHARIA E ARQUITETURA

A1

OBSERVAÇÕES:

• Planta de Cobertura
• Planta de Situação

2º PAVIMENTO:

122,91 m²
4º PAVIMENTO:

315,42 m²

Como indicado

ARQ 18/19

SET/2023 01

AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Nº 124, 1º ANDAR, CENTRO, IÚNA/ES, CEP 29390-000

CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

1 : 20

12 - DETALHAMENTO DE ESPELHOS

1 : 20

05 - DETALHAMENTO ESQUADRIAS - PORTAS

1 : 20

14 - DETALHAMENTO DE BANCADA SECA

1 : 20

15 - DETALHAMENTO DE BANCADA MOLHADA

1 : 10

16 - DETALHAMENTO DE FIXAÇÃO DAS BANCADAS

1 : 5

17 - DETALHAMENTO DE FIXAÇÃO DAS PORTAS DE ALUMÍNIO



FOLHA:

ESCALA:

CONTEÚDO:

END. OBRA:

ASSUNTO:

AUTOR E RESPONSÁVEL PELO PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

A
R
Q
U
I
T
E
T
U
R
A

ENG. RODOLFO  G. PIMENTEL / CREA: ES-043597/D 
eng.rodolfogp@gmail.com / CEL: (28)99924-2375

FORMATO: DATA: REVISÃO: CÓDIGO DO ARQUIVO:

CNPJ: 31.724.289/0001-15

ASSINATURA

• Planta baixa 
• Cortes
• Fachada

CVI_ARQ_RVT

Projeto para reforma do 4º pavimento da Câmara Municipal de Iúna para construção de 
um auditório..

RGP ENGENHARIA E ARQUITETURA

A1

OBSERVAÇÕES:

• Planta de Cobertura
• Planta de Situação

ARQ 19/19

SET/2023 01

AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Nº 124, 1º ANDAR, CENTRO, IÚNA/ES, CEP
29390-000

CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

QUADRO DE ALVENARIA

MARCA DE TIPO DESCRIÇÃO ÁREA
01 LEVANTAMENTO PLANTA BAIXA - RUA

ALV Parede de alvenaria e=14cm. Reboco de 2,5cm 6,1 m²
02 LEVANTAMENTO PLANTA BAIXA - 1° PAVIMENTO
ALV Parede de alvenaria e=14cm. Reboco de 2,5cm 6,94 m²

03 LEVANTAMENTO PLANTA BAIXA - 2° PAVIMENTO
ALV Parede de alvenaria e=14cm. Reboco de 2,5cm 20,23 m²
04 LEVANTAMENTO PLANTA BAIXA - 3° PAVIMENTO
ALV Parede de alvenaria e=14cm. Reboco de 2,5cm 21,7 m²

05 LEVANTAMENTO PLANTA BAIXA - 4º PAVIMENTO
ALV Parede de alvenaria e=14cm. Reboco de 2,5cm 27,62 m²
06 LEVANTAMENTO PLANTA BAIXA  - COBERTURA

ALV Parede de alvenaria e=14cm. Reboco de 2,5cm 7,29 m²

QUADRO DE ACABAMENTOS - PISO

MARCA
DE TIPO DESCRIÇÃO ÁREA
01 LEVANTAMENTO PLANTA BAIXA - RUA
A5 ALERTA INTERNO PODOTÁTIL 1,01 m²

05 LEVANTAMENTO PLANTA BAIXA - 4º PAVIMENTO
A1 PISO EM ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE, ESPESSURA DE 10MM REGULARIZADO COM ACABAMENTO

POLIDO, COR NATURAL. REFERÊNCIA KORODUR OU EQUIVALENTE DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO, COM JUNTAS
PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO 7X3MM, EXECUTADAS EM REQUADRO NAS DIMENSÕES DE 100X100cm

221,87 m²

A2 PISO EM ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE, ESPESSURA DE 10MM REGULARIZADO COM ACABAMENTO
ANTIDERRAPANTE, COR NATURAL. REFERÊNCIA KORODUR OU EQUIVALENTE DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO, COM
JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO 7X3MM, EXECUTADAS EM REQUADRO NAS DIMENSÕES DE 100X100cm

35,66 m²

A3 PISO EM PLURIGOMA APLICADO NO PISO DA ESCADA 47,38 m²

A4 CARPETE EM MANTA 20,61 m²
A5 ALERTA INTERNO PODOTÁTIL 3,23 m²

QUADRO DE ACABAMENTOS - PAREDE

MARCA
DE TIPO DESCRIÇÃO ÁREA
01 LEVANTAMENTO PLANTA BAIXA - RUA

B3 PINTURA EXTERNA EM ALVENARIA COM TINTA ACRÍLICA COR BRANCA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL,
METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, A TRÊS DEMÃOS, SOBRE PAREDE CHAPISCADA, REBOCADA E EMASSADA
COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL.

112,41 m²

02 LEVANTAMENTO PLANTA BAIXA - 1° PAVIMENTO

B3 PINTURA EXTERNA EM ALVENARIA COM TINTA ACRÍLICA COR BRANCA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL,
METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, A TRÊS DEMÃOS, SOBRE PAREDE CHAPISCADA, REBOCADA E EMASSADA
COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL.

262,79 m²

B4 PINTURA INTERNA EM PLACA CIMENTÍCIA COM TINTA ACRÍLICA COR NEVE, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL,
METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, A TRÊS DEMÃOS, SOBRE PAREDE CHAPISCADA, REBOCADA E EMASSADA
COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL.

169,8 m²

03 LEVANTAMENTO PLANTA BAIXA - 2° PAVIMENTO
B3 PINTURA EXTERNA EM ALVENARIA COM TINTA ACRÍLICA COR BRANCA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL,

METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, A TRÊS DEMÃOS, SOBRE PAREDE CHAPISCADA, REBOCADA E EMASSADA
COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL.

193,97 m²

04 LEVANTAMENTO PLANTA BAIXA - 3° PAVIMENTO
B3 PINTURA EXTERNA EM ALVENARIA COM TINTA ACRÍLICA COR BRANCA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL,

METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, A TRÊS DEMÃOS, SOBRE PAREDE CHAPISCADA, REBOCADA E EMASSADA
COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL.

276,69 m²

05 LEVANTAMENTO PLANTA BAIXA - 4º PAVIMENTO
B1 PINTURA INTERNA EM ALVENARIA COM TINTA ACRÍLICA COR NEVE, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL, METALATEX,

INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, A TRÊS DEMÃOS, SOBRE PAREDE CHAPISCADA, REBOCADA E EMASSADA COM DUAS
DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVIN

106,76 m²

B2 REVESTIMENTO CERÂMICO RETIFICADO, ACABAMENTO BRILHANTE, DIM. 33x61CM, COR OVIEDO PURO BRANCO,
BIANCOGRES OU EQUIVALENTE. ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE ATÉ O TETO, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTE, ESPESSURA 3mm.

110,62 m²

B3 PINTURA EXTERNA EM ALVENARIA COM TINTA ACRÍLICA COR BRANCA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL,
METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, A TRÊS DEMÃOS, SOBRE PAREDE CHAPISCADA, REBOCADA E EMASSADA
COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL.

251,15 m²

B4 PINTURA INTERNA EM PLACA CIMENTÍCIA COM TINTA ACRÍLICA COR NEVE, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL,
METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, A TRÊS DEMÃOS, SOBRE PAREDE CHAPISCADA, REBOCADA E EMASSADA
COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL.

159,83 m²

B5 PAREDE EM PLACA CIMENTÍCIA E=10MM PARA FECHAMENTO 213,66 m²
B6 PISO EM PLURIGOMA APLICADO NO ESPELHO DA ESCADA 17,16 m²
B7 CARPETE 4,46 m²

06 LEVANTAMENTO PLANTA BAIXA  - COBERTURA
B3 PINTURA EXTERNA EM ALVENARIA COM TINTA ACRÍLICA COR BRANCA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL,

METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, A TRÊS DEMÃOS, SOBRE PAREDE CHAPISCADA, REBOCADA E EMASSADA
COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL.

92,81 m²

B5 PAREDE EM PLACA CIMENTÍCIA E=10MM PARA FECHAMENTO 55,64 m²

CONSTRUÇÃO - QUADRO DE ESQUADRIAS - JANELAS

MARCA DE TIPO DESCRIÇÃO LAR. ALT. PEIT.
QTD.
(UN.)

05 LEVANTAMENTO PLANTA BAIXA - 4º PAVIMENTO
J1 JANELA DE CORRER 4 FOLHAS PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25,

COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO
2,00 1,15 1,20 5

J2 JANELA DE CORRER 4 FOLHAS  PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25,
COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

1,50 1,15 1,20 3

J3 JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL.
PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

2,50 0,60 2,10 2

J4 JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL.
PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

0,60 0,60 2,10 1

J5 JANELA DE CORRER 4 FOLHAS  PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25,
COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

3,00 1,50 1,20 3

J6 JANELA TIPO MAXIM-AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM VIDRO INCOLOR 2,00 0,60 2,10 1

CONSTRUÇÃO - QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTAS

MARCA
DE TIPO Descrição LAR. ALT.

QNTD.
(UN.)

01 LEVANTAMENTO PLANTA BAIXA - RUA
P1 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA UMA FOLHA 0,90 2,10 1
05 LEVANTAMENTO PLANTA BAIXA - 4º PAVIMENTO
P1 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA UMA FOLHA 0,90 2,10 2

P2 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA UMA FOLHA 0,80 2,10 3
P3 PORTA TIPO VENEZIADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO 0,80 1,80 5
P4 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA UMA FOLHA COM BARRA DE APOIO E CHAPA METÁLICA 0,90 2,10 1

P5 ABERTURA NA ALVENARIA 1,00 2,10 1

QUADRO DE COBERTURAS

DESCRIÇÃO ÁREA

06 LEVANTAMENTO PLANTA BAIXA  - COBERTURA
TELHA METÁLICA ONDULADA, EM GALVALUME COM ESPESSURA DE 0.5mm 134,41 m²

QUADRO DE CALHAS

DESCRIÇÃO QNTD.(M)
CALHA EM CHAPA METÁLICA DOBRADA 15X15 CM 14,64

QUADRO DE GRANITO

MARCA
DE TIPO DESCRIÇÃO QNTD.(UN.)
BG BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHAS, POLIDO, ESPESSURA = 2mm 11
DG DIVISÓRIA DE GRANITO AMARELO POLIDO COM 3cm DE ESPESSURA, 200cm DE ALTURA, FIXADA COM

CANTONEIRA DE FERRO CROMADO
16

QUADRO DE GUARDA-CORPO

DESCRIÇÃO QNTD.(M)

GUARDO CORPO COM CORRIMÃOS DE ALTURA 0,92m E 0,70m (CONFORME NBR 9050/2020, ITEM 6.9.3.2) EM TUBOS DE
AÇO INOX, h = 1,1M E D = 2" E 1.1/2" (GUARDA CORPO) E 2" (CORRIMÃO)

48,70

03 LEVANTAMENTO PLANTA BAIXA - 2° PAVIMENTO
CHAPIM EM GRANITO OU MÁRMORE BRANCO E=15cm 42,49
05 LEVANTAMENTO PLANTA BAIXA - 4º PAVIMENTO

GUARDO CORPO COM CORRIMÃOS DE ALTURA 0,92m E 0,70m (CONFORME NBR 9050/2020, ITEM 6.9.3.2) EM TUBOS DE
AÇO INOX, h = 1,1M E D = 2" E 1.1/2" (GUARDA CORPO) E 2" (CORRIMÃO)

22,47

06 LEVANTAMENTO PLANTA BAIXA  - COBERTURA

CHAPIM EM GRANITO OU MÁRMORE BRANCO E=15cm 37,13

QUADRO DE MOLDURAS

MARCA
DE TIPO DESCRIÇÃO QNTD.(M)

RP RODAPÉ EM GRANILITE 7x2 cm 97,02

QUADRO DE ÁREAS

AMBIENTE ÁREA
01 LEVANTAMENTO PLANTA BAIXA - RUA

CANTEIRO 02 8,8 m²
CANTEIRO 03 3 m²
CANTEIRO 04 8,03 m²

CANTEIRO 05 2,41 m²
CANTERIO 01 11,04 m²
GARAGEM 668,03 m²
HALL CÂMARA 20 m²

03 LEVANTAMENTO PLANTA BAIXA - 2° PAVIMENTO
ACESSO CÂMARA 20 m²
ARQUIVO 01 14,86 m²

ARQUIVO 02 17,83 m²
BANHEIRO FEM. 4,11 m²
BANHEIRO MASC. 3,93 m²
CONTABILIDADE 16,35 m²

HALL 8,48 m²
RECEPÇÃO 34,3 m²
TESOURARIA 7,31 m²
04 LEVANTAMENTO PLANTA BAIXA - 3° PAVIMENTO

ACESSO AO AUDITÓRIO 76,9 m²
ACESSOR PARLAMENTAR 18,38 m²
ARQUIVO 2,88 m²

ARQUIVO 15,66 m²
BANHEIRO 4,03 m²
BANHEIRO 5,91 m²
BANHEIRO FEMININO 7,98 m²

BANHEIRO MASCULINO 15,42 m²
CIRCULAÇÃO 6,48 m²
CIRCULAÇÃO 31,26 m²

CIRCULAÇÃO 42,28 m²
COZINHA 11,96 m²
DEPÓSITO/CONTABILIDADE 26,99 m²
ESCADA 30,24 m²

GABINETE 01 6,98 m²
GABINETE 02 10,4 m²
GABINETE 03 15,84 m²

GABINETE 04 11,75 m²
GABINETE 05 17,9 m²
GABINETE 06 15,11 m²
GABINETE 07 17,9 m²

GABINETE 08 15,11 m²
GABINETE 09 17,9 m²
GABINETE 10 15,11 m²

GABINETE 11 17,9 m²
GABINETE 12 15,11 m²
JURÍDICO 9,52 m²
PLENÁRIO 93,87 m²

PRESIDÊNCIA 13,88 m²
PÚBLICO 67,58 m²
SALA DE ESTAR 10,06 m²
SALA DE REUNIÕES 15,64 m²

SONORIZAÇÃO 3 m²
05 LEVANTAMENTO PLANTA BAIXA - 4º PAVIMENTO
AUDITÓRIO 160,1 m²

BANHEIRO FEMININO 10,89 m²
BANHEIRO MASCULINO 13,74 m²
BANº PCD 4,9 m²
CIRCULAÇÃO 22,31 m²

COPA 6,07 m²
FOYER 48,86 m²
HALL DA ESCADA 18,79 m²

QUADRO DE FORRO

Marca
de tipo Descrição Área

05 LEVANTAMENTO PLANTA BAIXA - 4º PAVIMENTO
C1 FORRO EM GESSO ACARTONADO 48mm, EMASSADO E PINTADO COM TINTA ACRÍLICA NA COR BRANCO NEVE. 292,31 m²

QUADRO DE PEÇAS HIDROSSANITÁRIAS

Marca de tipo Descrição Contagem

05 LEVANTAMENTO PLANTA BAIXA - 4º PAVIMENTO
B40 BARRA DE APOIO EM INOX, DIÂM. 3cm, COMPRIMENTO DE 40cm, PARA SANITÁRIOS DE PORTADORES DE

NECESSIDADES ESPECIAIS, INCLUSO PINTURA
2

B80 BARRA DE APOIO EM INOX, DIÂM. 3cm, COMPRIMENTO DE 80cm, PARA SANITÁRIOS DE PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS, INCLUSO PINTURA

3

BA BACIA SANITÁRIA PNE COM CAIXA ACOPLADA 1
BB BEBEDOURO PCD 2
BS BACIA COM CAIXA ACOPLADA DA LINHA IZY SEM ABERTURA FRONTAL - CÓD.: P.111.17, INCLUSO

ASSENTO, MARCA DE REFERÊNCIA DECA OU SIMILAR EM OUTRA MARCA DE IGUAL OU SUPERIOR
DESEMPENHO

5

CB CABIDE 1
CI CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX 74X44cm CÓD.: 94000112 TRAMONTINA OU OUTRA MARCA DE IGUAL

OU SUPERIOR DESEMPENHO
1

CR CUBA EM LOUÇA BRANCA, REDONDA, DE EMBUTIR, DIÂMETRO = 36cm MARCA DE REFERÊNCIA CELITE
CÓD.: 10160 OU EQUIVALENTE EM OUTRA MARCA DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO

7

DH DUCHA MANUAL AQUA JET, LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF.: C2195, MARCAS DE REF. FABRIMAR,
DECA, DOCOL OU EQUIVALENTE EM OUTRA MARCA DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO

1

ES ESPELHO PARA BANHEIRO, ESPESSURA 4mm, INCLUINDO CHAPA COMPENSADA 10mm, MOLDURA DE
ALUMÍNIO EM PERFIL L = 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS

8

FR FRALDÁRIO RECLINÁVEL 1
LS LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COLUNA SUSPENSA 45,5X35,5cm , LINHA ASPEN CÓD.: L.510.17 MARCA

DE REF. DECA, CELITE IDEAL STANDART OU EQUIVALENTE EM OUTRA MARCA DE IGUAL OU SUPERIOR
DESEMPENHO,
 INCLUSO ACESSÓRIOS EM PVC, EXCETO TORNEIRA

1

MC MICTÓRIO EM LOUÇA BRANCA, MARCA DE REFERÊNCIA DECA, CELITE OU EQUIVALENTE EM OUTRA
MARCA DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO, INCLUSO VÁLVULA DE DESCARGA LINHA ANTI
VANDALISMO, ENGATES E ACESSÓRIOS CROMADOS

2

PH DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO ABS, COR BRANCA, FIXADO 6
PT DISPENSER DE PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COR BRANCO E CINZA, FIXADO COM

PARAFUSOS E BUCHAS
3

SL DISPENSER DE PLÁSTICO ABS BRANCO PARA SABONETE LIQUIDO, MARCAS DE REF. JSN, IRAMAX,
SÓLIMP OU EQUIVALENTE EM OUTRA MARCA DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO, COM
RESERVATÓRIO, FIXADO COM PARAFUSOS E BUCHAS.

3

TP TORNEIRA DE BANCADA PARA LAVATÓRIO EM LATÃO 1/2" LINHA ANTI-VANDALISMO, MARCAS DE
REFERÊNCIA FABRIMAR CÓD.:1180-AV, OU EQUIVALENTE DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO

8

TP TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA, DIAM. 1/2" PARA PIA, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU
DOCOL

1
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